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w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Niezlomnych 66

PSK.9020.10.4.2024 Stalowa Wola, 02.04.2024 r.

DECYZJA

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dziatajac na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z pozn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 8, 10,
ust. 3 pkt 3, 4, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci  wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. poz. 2294), po analizie sprawozdan z badan probek wody, pobranych w ramach
nadzoru sanitarnego w dniu 11.03.2024 r. z wodociagu dla gminy Zaleszany, ujecie wody
w Kotowej Woli, przeprowadzonych przez:

1. Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Stalowej Woli Oddzial Laboratoryjny

Pracowni¢ Higieny Komunalnej:

Sprawozdanie z badan Nr POL/HK.9052.1.18.2024 z dnia 14.03.2024 r. probki wody

pobranej w punkcie zgodnosci — Publiczna Szkola Podstawowa w Pilchowie,

ul. Por. Jézefa Sarny 1,

" Sprawozdanie z badan Nr POL/HK.9052.1.19.2024 z dnia 14.03.2024 r. probki wody
pobranej w punkcie zgodnosci — Punkt Lekarsko-Pielegniarski w Turbi, Turbia 14,

2. Wojewodzka Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Rzeszowie Dziat Laboratoryjny
Laboratorium Higieny Komunalnej:

* Sprawozdanie z badan Nr DL.LHK.9052.128.2024 z dnia 22.03.2024 r. prébki wody
pobranej w punkcie zgodnosci — Punkt Lekarsko-Pielegniarski w Turbi, Turbia 14,

stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z wodociggu
dla gminy Zaleszany, ujecie wody w Kotowej Woli.

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy sprawozdan z badan probek  wody, pobranych
w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 11.03.2024 r. z wodociggu dla gminy Zaleszany,
ujecie wody w Kotowej Woli w punktach zgodnosci: Publiczna Szkota Podstawowa
w Pilchowie, ul. Por. Jézefa Sarny 1 i Punkt Lekarsko-Pielggniarski w Turbi, Turbia 14,
przeprowadzonych przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w Stalowej Woli
Oddzial Laboratoryjny Pracownie Higieny Komunalnej oraz Wojewddzka Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Rzeszowie Dzial Laboratoryjny Laboratorium Higieny Komunalnej
wynika wynika, iz jakos¢ wody w badanym zakresie odpowiada wymogom okreslonym
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).




Decyzje¢ o jakosci wody z wodociggu dla gminy Zaleszany, ujecie wody w Kotowej Woli,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydat celem poinformowania
o tym jej odbiorcow, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r.
poz. 537, z pdzn. zm.).

Biorac powyzsze pod uwage, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli,
orzeka jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za posrednictwem tut. Inspektora w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze pisemnie zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej
Woli. Z dniem dorgczenia tego zrzeczenia si¢ przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna. i

Otrzymuja:

1. Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach Sp. z o. o.
Dzierdzidwka 168, 37-416 Zbydniow

2. ala

Do wiadomosci:

1. W¢jt Gminy Zaleszany,
ul. Tadeusza Kosciuszki 16, 37-415 Zaleszany
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